
 



Schéma de raccordement Kit Surpresseur Sphérique 24L 1’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- L’ASSEMBLAGE DE LA PARTIE PLOMBERIE DOIT SE FAIRE A L’AIDE DE TEFLON OU FILLASSE-PATTE. 

-  LES BALLONS 24, 50 ET 100 LITRES SONT PREGONFLE A 1.5 BAR.  

- LA VESSIE DOIT ETRE GONFLE A 0.2 BAR EN DESSOUS DE LA PRESSION D’ENCLENCHEMENT DE LA POMPE ET AVANT LA MISE EN EAU. 

Manomêtre 

Raccord laiton 5 voies 1’’ 

Pressostat 


